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РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

	17.11.2021
	Ромни
	№ 214 


Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», частини  шостої статті 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку розроблення, погодження та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180, Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181, розглянувши листа комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради»
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради», погоджені 03.11.2021 Департаментом захисту довкілля та енергетики Сумської облдержадміністрації, 20.10.2020 сектором у Сумській області Державного агентства водних ресурсів України (додаються).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2021 № 7 «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради».

Міський голова 







Олег СТОГНІЙ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КП «Міськводоканал» РМР»
Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП «Міськовдоканал» РМР» необхідні для підготовки пакету документів на отримання дозволу на спецводокористування у зв’язку з передачею на баланс мереж водопостачання сільських населених пунктів.

	№ з/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ

	
	
	тис.м3/

рік
	м3/1000м3 піднятої води

	1
	2
	3
	4

	І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води

	1.
	Втрати води підприємства
	333,3721
	279,5924

	1.1
	Витоки питної води
	253,0760
	212,2497

	1.1.1
	Витоки при підйомі та очищенні
	0,0000
	0,0000

	1.1.2
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	12,1891
	10,2227

	1.1.3
	Сховані витоки води з трубопроводів
	148,8888
	124,8700

	1.1.4
	Витоки води з ємнісних споруд
	11,5028
	9,6472

	1.1.5
	Витоки води через нещільності арматури
	14,3993
	12,0764

	1.1.6
	Витоки води на водозбірних колонках
	66,0960
	55,4334

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	80,2961
	67,3427

	1.2.1
	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки
	37,6042
	31,5379

	1.2.2
	Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води
	6,5720
	5,5118

	1.2.3
	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі
	14,3082
	12,0000

	1.2.4
	Технологічні втрати води на протипожежні цілі
	21,8117
	18,2930

	2.
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві
	61,0547
	51,2038

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	17,3125
	14,5197

	При водозаборі з поверхневих джерел:
	0,0000
	0,0000

	2.1.1
	Витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;
	0,0000
	0,0000

	2.1.2
	Витрати води на промивку швидких фільтрів;
	0,0000
	0,0000

	2.1.3
	Витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;
	0,0000
	0,0000

	2.1.4
	Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	0,0000
	0,0000

	При водозаборі з підземних джерел:
	17,3125
	14,5197


Продовження додатку
	1
	2
	3
	4

	2.1.5
	Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води:
	3,2676
	2,7405

	2.1.6
	Витрати на промивку фільтрів знезалізення (при наявності станцій знезалізення)
	14,0449
	11,7792

	2.1.7
	Витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності)
	0,0000
	0,0000

	2.1.8
	Витрати при використанні спеціальних методів очищення води
	0,0000
	0,0000

	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води
	41,9770
	35,2038

	2.2.1
	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж
	27,0996
	22,7270

	2.2.2
	Витрати на власні потреби насосних станцій 
	0,0000
	0,0000

	2.2.3
	Витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води
	14,8774
	12,4768

	2.3
	Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу
	1,1909
	0,9987

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників 
	0,5743
	0,4816

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони
	0,0000
	0,0000

	3
	Витрати води у каналізаційному господарстві 
	5,5949
	7,3511

	3.1
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	1,0000
	1,3139

	3.2
	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	0,0000
	0,0000

	3.3
	Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників 
	3,6784
	4,8330

	3.4
	Витрати води на утримання  території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані 
	0,0000
	0,0000

	3.5
	Витрати на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства
	0,9165
	1,2042

	Разом
	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води
	394,4268
	330,7962

	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 піднятої води
	5,5949
	4,6923

	Поточний ІТНВПВ для підприємства, м3/1000м3 піднятої води
	400,0217
	335,4885


Головний спеціаліст управління 

житлово-комунального господарства
Роменської міської ради        


                  Олександр ЖАБІНСЬКИЙ
В.о. начальника

житлово-комунального господарства
Роменської міської ради                   

 
      Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО:                                       

Заступник міського голови


                 Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ
